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Laboratoire cantonal de Berne

Contréle de 'eau potable
et des eaux de baignade

Muesmattstrasse 19
3000 Berne 9

Tél. 031 633 11 14

Fax 031 633 11 98
info.wasser kl@gef.be.ch
www.be.ch/lc

N° de controle  A2243
Commune Malleray
Notre référence Luh

Rapport d’analyse de I’eau potable

Mesdames, Messieurs,

Municipalité de Malleray
2735 Malleray

Berne, le 11 février 2009

Le 3 février 2009, des échantillons d’'eau potable ont été prélevés par Monsieur Georges
Sprunger dans le cadre de l'autocontrdle. Le but de 'analyse était de vérifier le respect des

exigences légales posées a l'eau potable.

Il ressort des résultats que les propriétés des échantillons analysées sont conformes aux

prescriptions.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

| aboratoire cantonal
I

Ulrich Lienhard, Dr és sciences
Chef de division

Emoluments: 1 360,00 francs, la facture vous parviendra par courrier séparé
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Annexe au rapport d’analyse

Municipalité de Malleray, 2735 Malleray
Numéro de contrble: A2243

Déscription de I’échantillon

Numéro de I'échantillon 31215

Date de prelevement 03.02.2009

Heure du prélévement 07:15

Date d'arrivée 03.02.2009

Commune Malleray

Nom du réseau SECTA, Puits des Rosiers
No du lieu de prélévement 03001

Désignation Station de pompage, robinet
Traitement de 'eau non traitée

Utilisation utilisée comme eau potable
Température de I'échantillon 9,7 °C

Résultats microbiologiques

Escherichia coli non décelable par 100 ml
Entérocoques non décelable par 100 ml
Germes aérobies, mésophiles non décelable par ml

Appréciation

Les résultats d’analyse répondent aux dispositions légales.

Remarque: les méthodes d’analyses sont basées sur le Manuel suisse des denrées alimentaires ou des normes européennes. Des
informations supplémentaires ainsi que les détails des résultats peuvent étre obtenus auprés du Laboratoire cantonal de Berne.

Laboratoire cantonal de Berne Ce document compte 1 page



Annexe au rapport d’analyse

Municipalité de Malleray, 2735 Malleray

Numéro de contrble: A2243

Déscription de I'échantillon

Numeéro de I'échantillon
Date de prélevement
Heure du prélévement
Date d'arrivée

Commune

Nom du réseau

No du lieu de prélevement
Désignation

Traitement de 'eau
Utilisation

Température de I'échantillon

Résultats microbiologiques

Escherichia coli
Entérocoques

Germes aérobies, mésophiles

Appréciation

31216

03.02.2009

07:35

03.02.2009

Malleray

SECTA, Puits des Rosiers
03003

Réservoir du SECTA, sortie
non traitée

utilisée comme eau potable
8°C

non décelable par 100 ml
non décelable par 100 ml
2 parml

Les résultats d’analyse répondent aux dispositions légales.

Remarque: les méthodes d'analyses sont basées sur le Manuel suisse des denrées alimentaires ou des normes européennes. Des
informations supplementaires ainsi que les détails des résultats peuvent étre obtenus auprés du Laboratoire cantonal de Berne.

Laboratoire cantonal de Berne

Ce document compte 1 page



Annexe au rapport d’analyse

Municipalité de Malleray, 2735 Malleray
Numeéro de contréle: A2243

Déscription de ’échantillon

Numéro de 'échantillon
Date de prélévement
Heure du prélevement
Date d’arrivée

Commune

Nom du réseau

No du lieu de prélévement
Désignation

Traitement de I'eau
Utilisation

Température de 'échantillon

Résultats microbiologiques

Escherichia coli
Entérocoques
Germes aérobies, mésophiles

Appréciation

31217

03.02.2009

08:10

03.02.2009

Malleray

Réseau de distribution inférieur
12005

La Cornette no 8, cuisine
non traitée

utilisée comme eau potable
56 °C

non décelable par 100 ml
non décelable par 100 ml
non décelable par mi

Les résultats d’analyse répondent aux dispositions |égales.

Remarque: les méthodes d’analyses sont basées sur le Manuel suisse des denrées alimentaires ou des normes européennes. Des
informations supplémentaires ainsi que les détails des résultats peuvent étre obtenus auprés du Laboratoire cantonal de Berne.

Laboratoire cantonal de Berne

Ce document compte 1 page



Annexe au rapport d’analyse

Municipalité de Malleray, 2735 Malleray
Numéro de controle: A2243

Déscription de I’échantillon

Numéro de I'échantillon
Date de prélévement
Heure du prélevement
Date d’arrivée

Commune

Nom du réseau

No du lieu de prélévement
Désignation

Traitement de I'eau
Utilisation

Température de I'échantillon

Résultats microbiologiques

Escherichia coli
Entérocoques
Germes aérobies, mésophiles

31218

03.02.2009

08:40

03.02.2009

Malleray

Réseau de distribution inférieur
12008

Fontaine F. Blanchard

non traitée

utilisée comme eau potable
55°C

non décelable par 100 ml
non décelable par 100 ml
non décelable par ml

Résultats physiques et chimiques

Aspect
Turbidité
Dureté totale
Degré de dureté
Calcium
Magnésium
Chlorure
Nitrate
Sulfate
Nitrite
Ammonium

Appréciation

en réegle

0,12 UT/F (90 degrés)
2,43 mmol/l
24,3 °f

94,3 mg/l
2,0 mg/l

2 mg/l

8 mg/l

5 mg/l

non décelable
non décelable

Les résultats d’analyse répondent aux dispositions légales.

Remargue: les méthodes d’analyses sont basées sur le Manuel suisse des denrées alimentaires ou des normes européennes. Des
informations supplémentaires ainsi que les détails des résultats peuvent étre obtenus auprés du Laboratoire cantonal de Berne.

Laboratoire cantonal de Berne

Ce document compte 1 page



Annexe au rapport d’analyse

Municipalité de Malleray, 2735 Malleray
Numéro de contrdle: A2243

Déscription de I’échantillon

Numéro de I'échantillon 31219

Date de prélévement 03.02.2009

Heure du prélevement 09:30

Date d'arrivée 03.02.2009

Commune Malleray

Nom du réseau Réseau de distribution inférieur
No du lieu de prélévement 12021

Désignation Réservoir inférieur, arrivée du réservoir supérieur
Traitement de I'eau non traitée

Utilisation utilisée comme eau potable
Température de I'échantillon 7,2°C

Résultats microbiologiques

Escherichia coli non décelable par 100 mi
Entérocoques non décelable par 100 ml
Germes aérobies, mésophiles non décelable par ml
Appréciation

Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Remarque: les méthodes d’analyses sont basées sur le Manuel suisse des denrées alimentaires ou des normes européennes. Des
informations supplémentaires ainsi que les détails des résultats peuvent étre obtenus auprés du Laboratoire cantonal de Berne.

Laboratoire cantonal de Berne Ce document compte 1 page



Annexe au rapport d’analyse

Municipalité de Malleray, 2735 Malleray
Numeéro de contréle: A2243

Déscription de ’échantillon

Numéro de 'échantillon
Date de prélévement
Heure du prélévement
Date d’arrivée

Commune

Nom du réseau

No du lieu de prélévement
Désignation

Traitement de F'eau
Utilisation

Température de I'échantillon

Résultats microbiologiques

Escherichia coli
Entérocoques
Germes aérobies, mésophiles

Appréciation

31220

03.02.2009

07:50

03.02.2009

Malleray

Réseau de distribution inférieur
12023

Réservoir inférieur, aprés UV
désinfectée

utilisée comme eau potable
6,3 °C

non décelable par 100 ml
non décelable par 100 ml
non décelable par ml

Les résultats d’analyse répondent aux dispositions légales.

Remarque: les méthodes d’analyses sont basées sur le Manuel suisse des denrées alimentaires ou des normes européennes. Des
informations supplémentaires ainsi que les détails des résultats peuvent étre obtenus auprés du Laboratoire cantonal de Berne.

Laboratoire cantonal de Berne

Ce document compte 1 page



Annexe au rapport d’analyse

Municipalité de Malleray, 2735 Malleray
Numeéro de contrble: A2243

Déscription de I’échantilion

Numéro de I'échantillon
Date de prélévement
Heure du prélevement
Date d’arrivée

Commune

Nom du réseau

No du lieu de prélévement
Désignation

Traitement de I'eau
Utilisation

Température de I'échantillon

Résultats microbiologiques

Escherichia coli
Entérocoques
Germes aérobies, mésophiles

Appréciation

31221

03.02.2009

07:45

03.02.2009

Malleray

Réseau de distribution inférieur
12024

Réservoir inférieur, sortie
non traitée

utilisée comme eau potable
6,6 °C

non décelable par 100 ml
non décelable par 100 mi
non décelable par ml

Les résultats d’analyse répondent aux dispositions Iégales.

Remarque: les méthodes d'analyses sont basées sur le Manuel suisse des denrées alimentaires ou des normes européennes. Des
informations supplémentaires ainsi que les détails des résultats peuvent étre obtenus auprés du Laboratoire cantonal de Beme.

Laboratoire cantonal de Berne

Ce document compte 1 page



Annexe au rapport d’analyse

Municipalité de Malleray, 2735 Malleray

Numeéro de controle: A2243

Déscription de I’échantillon

Numéro de I'échantillon
Date de prélévement
Heure du prélévement
Date d'arrivée

Commune

Nom du réseau

No du lieu de prélevement
Désignation

Traitement de I'eau
Utilisation

Température de I'échantillon

Résultats microbiologiques

Escherichia coli
Entérocoques

Germes aérobies, mésophiles

31222
03.02.2009
09:00
03.02.2009
Malleray

Réseau de distribution supérieur

12109

C. Ruozzi, buanderie

non traitée

utilisée comme eau potable
6,9 °C

non décelable par 100 ml
non décelable par 100 ml
non décelable par ml

Résultats physiques et chimiques

Aspect
Turbidité
Dureté totale
Degré de dureté
Calcium
Magnésium
Chlorure
Nitrate
Sulfate
Nitrite
Ammonium

Appréciation

en regle

0,12 UT/F (90 degrés)
2,28 mmol/l
22,8 °f

88,4 mg/l
1,9 mg/l

3 mg/l

10 mg/l

6 mgl/l

non décelable
non décelable

Les résultats d’analyse répondent aux dispositions Iégales.

Remarque: les méthodes d’analyses sont basées sur le Manuel suisse des denrées alimentaires ou des normes européennes. Des
informations supplémentaires ainsi que les détails des résultats peuvent étre obtenus auprés du Laboratoire cantonal de Berne.

Laboratoire cantonal de Berne

Ce document compte 1 page



